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RESOLUCIÓN 459E/2014, de 7 de octubre, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO A N, S. COOP.

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402014000139 Fecha de inicio  12/06/2014
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 2.

Ley 16/2002, de 17 9.1.b.2
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.4.b) iii)

Instalación Fabricación de piensos compuestos para alimentación animal.
Titular A N, S. COOP.
Número de centro 3102300636
Emplazamiento Campo de Tajonar s/n. Polígono 3 Parcela 833.  Paraje  BERROA

Tajonar/Taxoare
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 612.342,380 e Y: 4.736.220,604
Municipio ARANGUREN
Proyecto Nave de recogida, almacenamiento y distribución de productos vegetales

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 2499/2007, de 12 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua,
actualizada posteriormente por la Resolución 183E/2014, de 7 de mayo, del Director General
de Medio Ambiente y Agua.

Con  fecha 12 de  junio de 2014, el  titular notificó el proyecto de modificación de su
instalación  para  la  implantación  del  proyecto  de  nave  de  recogida,  almacenamiento  y
distribución de productos vegetales.   Con fecha 23 de junio de 2014, el Servicio de Calidad
Ambiental  dictaminó  que  dicha  modificación  era  no  sustancial,  de  acuerdo  a  los  criterios
establecidos  en  el  artículo  25  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  4/2005,  de  22  de
marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  aprobado  mediante  el  Decreto  Foral
93/2006,  de  28  de  diciembre,  por  lo  que  no  era  preciso  otorgar  una  nueva  autorización
ambiental  integrada,  pero  sí  significativa,  por  dar  lugar  a  cambios  importantes  en  las
condiciones  de  funcionamiento  de  la  instalación,  que  deben  ser  contemplados  en  la
autorización ambiental integrada que ya dispone, de forma que es preciso modificar ésta.

Con  fecha  26  de  junio  de  2014,  se  inició  el  procedimiento  de  modificación  de  la
Autorización  Ambiental  Integrada,  con  objeto  de  poder  llevar  a  cabo  el  proyecto
correspondiente.

La  modificación  consistirá  en  la  instalación  de  una  nueva  nave  para  la  recogida,
almacenamiento  y  distribución  de  productos  vegetales  (frutas  y  verduras),  oficinas  para  la
gestión  de  la  recepción  y  distribución  de  los  productos  a  los  clientes  y  una  tienda  para  la
comercialización de estos productos directamente en la instalación.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el artículo
29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación,  durante  un  período  de  diez  días,  sin  que  el mismo  haya  presentado  alegación
alguna a dicha propuesta.



Por todo ello, y en uso de  las facultades que tengo conferidas por el Decreto Foral
70/2012,  de  25  de  julio,  por  el  que  se  desconcentran  en  el  Director  General  de  Medio
Ambiente  y  Agua,  la  titularidad  y  el  ejercicio  de  las  competencias  administrativas  que,  en
materia  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  la  normativa  vigente  atribuye  al
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:
PRIMERO. Modificar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de Fabricación
de piensos compuestos para alimentación animal., cuyo titular es   A N S. COOP. , ubicada
en término municipal de ARANGUREN , con objeto de llevar a cabo el proyecto de Nave de
recogida, almacenamiento y distribución de productos vegetales, de forma que la instalación
y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones  contempladas  en  los
correspondientes  expedientes  administrativos  de  Autorización  Ambiental  Integrada  y,  en
cualquier caso, las condiciones y medidas incluidas en el Anejo de la presente Resolución.

SEGUNDO. Modificar la autorización de actividad en suelo no urbanizable a la mencionada
instalación, según lo previsto en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

TERCERO. No  será  necesaria  la  obtención  de  nueva  autorización  de  apertura  para  la
instalación modificada,  si  bien  el  titular  deberá  comunicar  al    Departamento  de Desarrollo
Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  ,  el  inicio  del  funcionamiento  de  la
modificación, y presentar una Declaración Responsable de que el proyecto ha sido ejecutado
conforme  a  las  condiciones  establecidas  en  la  presente  Resolución,  adjuntando  la
documentación  prevista  en  el  artículo  40.2  del  Reglamento  que  desarrolla  la  Ley  Foral
4/2005, de 22 de marzo.

CUARTO. Las  condiciones establecidas en  la  presente modificación de  la Autorización
Ambiental  Integrada  comenzarán  a  ser  aplicables  a  partir  de  la  fecha  en  que  el  titular
presente  la Declaración Responsable de que el proyecto ha sido ejecutado, y en cualquier
caso, desde el momento de la puesta en marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de
aplicación las condiciones establecidas en su Autorización Ambiental Integrada vigente.

QUINTO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la
Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  sin
perjuicio  de  lo  establecido  en  la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y
subsidiariamente,  en  el  régimen  sancionador  establecido  en  el  Título  VI  de  la  Ley  Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

SEXTO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

SÉPTIMO. Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante el Consejero de Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contenciosoadministrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en  la  forma y plazo determinados en el
artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso
Administrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  práctica  de  la
notificación de la presente Resolución
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OCTAVO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  A  N  S.  COOP.,  al  Ayuntamiento  de
ARANGUREN , y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 7 de octubre de 2014.

El Director General de Medio Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.



ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. En el cuadro del apartado relativo a “Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos
más  relevantes” del Anejo  I, Datos de  la  Instalación,  se sustituye  la  tabla existente
por la que se detalla a continuación:

DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE (m²) CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN
Edificio Fabricación 3.925 Almacenamiento de materias primas y fabricación
Nave 1 Almacén 2.495 Almacén producto terminado

Anexo nave 1 Almacén 225 Almacén de residuos
Edificio Almacén 1.200 Almacén, oficinas y venta de frutas y verduras



Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

5

ANEJO II

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

En  la  ejecución  del  proyecto  deberán  adoptarse  las  siguientes  medidas
complementarias, cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

1. En cuanto a los materiales de revestimiento:
 Justificar para los paneles sándwich de paredes y techos de las cámaras frigoríficas

una clase de reacción al fuego Cs3,d0 o más favorable (Anexo 2, Art. 3.1).
 Justificar  que  los  paneles  sándwich  de  hormigón  prefabricado  de  fachada  tienen

una clase de reacción al fuego Cs3,d0 o más favorable (Anexo 2, Art. 3.1).
 Garantizar que los productos situados en el interior de falsos techos, utilizados para

aislamiento  térmico  o  acústico,  o  se  encuentren  en  conductos  de  aire
acondicionado,  ventilación,  etc.  pertenecen  a  la  clase  Bs3,d0  (M1)  o  más
favorable (Anexo 2, Art. 3.3).

 Garantizar que  los cables no protegidos  frente al  fuego, situados en el  interior de
falsos  techos,  son  no  propagadores  de  incendio  y  con  emisión  de  humo  y
opacidad reducida (Anexo 2, Art. 3.3).

2. En cuanto a la estructura:
 No se exigirá ninguna estabilidad al fuego a la estructura principal de la cubierta
ni a los soportes que la sustentan (Tabla 2.3 del Anexo 2, Art. 4.2 para un edificio
tipo C, riesgo intrínseco bajo y con una entreplanta de superficie menor del 20%
del total), siempre que se justifique que:
 La  cubierta  es  ligera,  debiendo  aportar  los  cálculos  necesarios  (pesos  de

todos  los  elementos  estructurales:  vigas,  cerchas,  correas  y  material  de
cobertura) para garantizar que su valor (qp) no es superior a 100 Kg/m2.
Se  puede  excluir  del  cómputo  de  qp  aquellos  elementos  que,  en  orden
ascendente de sustentación, garanticen una estabilidad al fuego R 30 y que a
su  vez  estén  soportados  por  otros  elementos  estructurales  que  también  la
garanticen.

 Su  fallo  no  puede  comprometer  la  estabilidad  de  la  entreplanta,  debiendo
aportar los cálculos necesarios firmados por técnico competente en cálculo de
estructuras (Anexo 2, Art. 4.2).

En caso de que esto no sea posible,  justificar una R 30 para vigas y correas de
cubierta y los pilares que las sustentan.

 Garantizar  para  la  estructura  de  la  entreplanta  (pilares,  vigas,  forjados,  y
escalera)  una  R  30  (Anexo  2,  Art.  4.1,  Tabla  2.2).  Si  no  la  tuviera  de  por  sí,
deberá  indicarse  el  procedimiento  homologado  de  protección  previsto  para
alcanzarla.

 En  el  caso  de  que  la  justificación  de  la  resistencia  al  fuego  de  los  elementos
prefabricados  de  hormigón  se  haga mediante  la  presentación  de  un  certificado
emitido por el  fabricante, deberá contar con  la correspondiente  firma de  técnico
competente.

3. La  puerta  de  salida  de  edificio  de  la  zona  de  tienda  y  la  inmediata  anterior  del
vestíbulo de acceso, deben tener un sistema de cierre con un dispositivo de barra
antipánico  horizontal  de  empuje  o  de  deslizamiento  según  la  norma  UNEEN
1125:2003 VC1, puesto que sirven para evacuar a personas que en su mayoría no
están familiarizadas con dichas puertas (DB SI 36.1 y 2; Anexo 2, Art. 6.3.5).



4. La escalera de evacuación de  la entreplanta es de uso  restringido  (limitados a un
máximo  de  10  personas  usuarios  habituales)  y  por  tanto  deben  cumplir  lo
establecido en DB SU 14.1.  (anchura > 0,8 m, contrahuella < 20 cm, huella > 22
cm, se admiten escalones sin tabica) (Anexo 2, Art. 6.3.7).

5. Completar  la  dotación  de  extintores  portátiles  de  eficacia  mínima  21A  en  las
cámaras frigoríficas de fruta y verdura de manera que la distancia en recorrido real
desde cualquier punto del sector hasta el extintor más próximo no sea superior a 15
m (Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4).

6. La  señalización  de  las  salidas,  los  recorridos  de  evacuación  y  los  medios  de
protección contra incendios de utilización manual, se hará de acuerdo a lo dispuesto
en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14
de abril), según normas UNE 23.033, UNE 23.034 y UNE 23.035 y conforme a los
criterios establecidos en DB SI 37.1 (Anexo 2, Art. 6.3.9 y Anexo 3, Art. 17).

7. Las  instalaciones  de  protección  contra  incendios  de  utilización  manual  deberán
estar  perfectamente  accesibles  y  manejables  en  cualquier  momento  durante  el
funcionamiento  de  la  actividad,  sin  que  existan  apilamientos  de  material,
estanterías,  etc.  que  dificulten  su  correcta  utilización.  Asimismo,  los  distintos
aparatos deben agruparse en un mismo lugar para facilitar su rápido manejo.

8. Las características  técnicas y condiciones de  los aparatos, equipos y sistemas de
protección  contra  incendios  previstas  en  el  proyecto,  así  como  su  instalación  y
mantenimiento,  deberán cumplir  lo establecido en el Reglamento de  Instalaciones
de protección contra incendios (R.D.1942/93).

9. Aportar  los cálculos del nivel de  riesgo  intrínseco del conjunto del establecimiento
(QE)  para  poder  establecer  la  periodicidad  de  las  inspecciones  que  se  deben
solicitar a un Organismo de Control Acreditado para la aplicación del R.D.2267/2004
de 3 de diciembre (Cap. III, Arts. 6 y 7).

10. Se  deberá  acreditar  la  clasificación,  según  las  características  de  reacción  o  de
resistencia  al  fuego,  de  los  productos  de  construcción  que  aún  no  ostenten  el
marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para
ello,  realizados  por  laboratorios  acreditados  por  ENAC  y  que  se  indican  a
continuación, o de otros que puedan instalarse:
 Reacción al fuego de materiales de revestimiento:

• Paneles sándwich de cubierta (Cs3,d0)
• Lucernarios (Cs3,d0)
• Panel de yeso laminado en paredes, trasdosados y falsos techos (Cs3,d0)
• Falso techo desmontable (Cs3,d0)

 Resistencia al fuego de la estructura:
• Elementos prefabricados de  la entreplanta: pilares,  vigas,  losas alveolares

(R 30)
• Pintura  intumescente  para  protección  de  escalera metálica  de  entreplanta

(R 30)
• Placas de yeso laminado para protección de peldaños de escalera (R 30)

Cuando  sea  un  laboratorio  de  la  UE,  los  productos  deberán  contar  con  el
documento  de  reconocimiento  de  seguridad  equivalente  emitido  por  la  Dirección
General competente de la Administración del Estado al que hace referencia el Art.
9.2 del R.D. 1630/92, de 29 de diciembre.

En  la  fecha en  la que  los productos sin marcado CE se suministren a  la obra,  los
certificados  de  ensayo  y  clasificación  deben  tener  una  antigüedad  menor  que  5
años  cuando  se  refieran  a  reacción  al  fuego  y  menor  que  10  años  cuando  se
refieran a resistencia al fuego.
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El certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluirá planos
definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, deberá hacer constar que se ha
cumplido  lo especificado en el proyecto aprobado y, en su caso,  las medidas correctoras y
condiciones  adicionales  impuestas  en  la  licencia  municipal  de  actividad  clasificada,  con
indicación  expresa  de  las  mismas.  Señalará  expresamente  que  las  instalaciones  de
protección contra  incendios han sido ejecutadas por empresa  instaladora autorizada y que
los aparatos, equipos, sistemas o componentes que así lo requieran cuentan con marca de
conformidad a  normas,  adjuntando  certificado  de  fin  de  obra  emitido  por  dicha empresa  y
firmado por técnico titulado competente.

ANEJO III

CONDICIONES URBANÍSTICAS

 Respecto a las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la
ejecución de  la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecución, el
promotor  se  proveerá,  de  modo  previo  a  la  ejecución  de  las  obras,  de  cuantas
autorizaciones fueren precisas de los órganos competentes en razón de la materia de
que se trate.

 La parcela deberá quedar anotada en el Registro de  la Propiedad  con la condición
de parcela indivisible, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto
F doral 84/1990.
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